Piaski, dnia 10 czerwea 2020 1.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCOW

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego »lermomodernizacja Zespolu Szkét w Piaskach —
wymiana instalacji c.o. w budynku szkoly” opublikowanego w Biuletynie Zaméwien
Publicznych pod nr 544982-N-2020 z dnia 2020-05-28 r. W odpowiedzi na zapytanie
oferenta, ktére wptynety do Zespotu Szkét w Piaskach, w trybie art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (- t. Dz.U. 2 2019 1., poz. 1843 ze
zm.) wyjasnia, iz:

1) Z powodu braku informacji w dokumentacji technicznej, prosz¢ Zamawiajgcego
o podanie parametréw zaworéw réwnowazacych oraz regulatoréw rdznicy cisnien.

Odpowiedz:
obieg I:
- Regulator rézn. cis. 20-80 kPa — DN50, nastawa 32,50 kPa
- zawOr rOwnowazacy gwintowany — DN50, nastawa 4,00
obieg II:
- Regulator rézn. cis. 20-80 kPa — DN32, nastawa 20,00 kPa
- zawor rOwnowazacy gwintowany — DN20, nastawa 3,28

2) Proszg¢ Zamawiajacego o potwierdzenie, ze do obowigzkow Wykonawcy nie naleza prace
modernizacyjne wezta cieplnego lub jego poszczegolnych elementéw, osprzetu.

Odpowiedz:

Istniejacy wezet rozdziatu ciepla bez zmian. Instalacje c.o0. w budynku dydaktycznym nalezy
wlaczy¢ do istniejgcych rozdzielaczy. Wytyczne dotyczgce wymiany zaworéw odcinajacych
na przylaczu prowadzonym na poziomie piwnicy oraz na zasilaniu instalacji w budynku
dydaktycznym zgodnie z rys. nr 1 projektu wymiany przylacza cieplnego.

3) Proszg¢ Zamawiajgcego o udostepnienie przedmiaru (na ktdry Zamawiajacy si¢ powoluje
w dokumentacji przetargowej) lub obmiaru w celu weryfikacji niezbednych ilosci
materiatu.

Odpowiedz:
Przedmiar robét byt dotaczony w zataczniku nr 9 do SIWZ na etapie publikacji ogloszenia
0 Zamowieniu,

Powyzsze zmiany stanowig integralng tresé STWZ.

Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert nie ulegaja zmianie.
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